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Решение о разработке декларации принято на основании следующих нормативно-правовых документов:

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 марта 2009 г. Регистрационный №13577)

Приказ МЧС России от 21 июня 2012 года № 350 «О внесении изменений в приказ МЧС России от 24. 02.2009 №91» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июля 2012г. № 24943)

	№ п/п
	Наименование раздела

	I
	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты

В соответствии со ст. 79 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" значение индивидуального пожарного риска для зданий, сооружений и строений не должно превышать одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке.

Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п.2 Протокола селекторного совещания по вопросам разработки, представления и регистрации в органах государственного пожарного надзора МЧС России деклараций пожарной безопасности (№ 2-ГК от 17.02.2010 г.).

	II
	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

Противопожарные расстояния до объектов защиты, расположенных за территорией объекта, соответствуют требованиям статьи 69 таблицы 11 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

С учетом выполнения требований противопожарных норм и правил при проектировании и на стадии приемки объекта защиты в эксплуатацию, наличием   арендных   отношений   с   третьими   лицами,   на   основании собственной оценки   делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 40000(сорок тысяч) рублей. Страхование не проводилось.

	III
	1. Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты.

На объекте должны исполняться требования:

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»
-«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) (раздел 2,4,6,7) СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 41-03-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; НПБ 110-2003 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»

НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»

НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»

ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» п.п.1.1, 1.3,1.4,2.1,2.4,3.2,3.3

- ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций.

Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности».

· СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 171,

· СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 172,

· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173,

· СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 174,

· СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175,

· СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 176,

· СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование, противопожарные требования» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 177,

· СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 178,

· СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 179,

· СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 180,

· СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 181,

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 182.

2. Анализ соответствия объекта требованиям пожарной безопасности

2.1. Характеристика объекта

2.1.1. Архитектурно-строительная характеристика

Объект находится в северной части г. Нижний Тагил. 

Территория ограничена:

с севера – жилыми домами по ул. Щорса, 27, 28;

с востока – жилыми домами по ул. Щорса 25,26;

с юга – жилым домом по ул. Щорса 20;

с запада – МОУ СОШ № 13, по ул. Щорса,8;.

Этажность - двухэтажное

Площадь (общая и поэтажно) – 1189,3 м2.   

Подвал- 585,4 м2.   

1 этаж- 574,7 м2.   

2 этаж- 614,6 м2.   

Всего по 1, 2 этажам- 1189,3 м2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Всего по зданию с подвалом-  1774,7 м2.                         

  Строительно  - конструктивный тип (в соответствии с техническим паспортом на здание): Здание бескаркасное с продольными  несущими стенами. Высота помещений выше отм. 0.000 до низа несущих конструкций h = 3.5 м высота подвального помещения h = 2,4 м.

Фундаменты (в соответствии с техническим паспортом на здание): Фундаменты под наружные и внутренние несущие стены -   ленточные  бетонные.   

Наружные стены подвала – (характеристика строительного материала, толщина): Стены наружные – крупноблочные, шлакоблочные толщиной  650 мм. 

Стены наружные надземной части – (характеристика строительного материала, толщина, соответствие ГОСТ 31310-2005 с минимальным пределом огнестойкости Е ЗО):– сборные  железобетонные 350 мм. 

Стены внутренние - (характеристика строительного материала, толщина, соответствие ГОСТ 12504-80 с минимальным пределом огнестойкости ЕI 60): из шлакоблока 450 мм. 

Перекрытия и покрытие – (характеристика строительного материала, толщина соответствие  пределу огнестойкости ЕI 60): Чердачное перекрытие железобетонное, плиты пустотные с опорой по 2-м сторонам.
Надпольное перекрытие - железобетонное
Надподвальное перекрытие - железобетонное

Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши:

Крыша, кровля – (характеристика):  Крыша плоская без чердака. Кровельное покрытие плоское, железобетонные плиты залиты битумом. Вход на крышу осуществляется через лестничный марш запасного выхода на втором этаже. 

Стены и перегородки, отделяющие коридоры от других помещений (характеристика строительного материала, толщина, соответствие пределу огнестойкости ЕI 60) - стены  выполнены из полнотелого кирпича толщиной 120 мм, оштукатурены с 2- х сторон известково - песчаным раствором. Облицовочные материалы и покрытие полов на путях эвакуации объекта использованы не ниже класса КМ-3 и КМ-4 соответственно, что соответствует требованиям табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ.- Полы бетонные. Чистовые полы выполнены из линолеума. В санузлах, на кухне и прачечной - метлахская керамическая плитка, потолки - водоэмульсионная краска. В подвальном помещении полы – земляные, частично бетонные.
Для отделки путей эвакуации помещений класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1. используются материалы класса пожарной опасности строительных материалов,  для стен и потолков вестибюлей и лестничных  клеток – КМ-1; для стен, потолков в общих коридорах, холлах- КМ-1; для покрытия полов в вестибюлях и лестничных клетках- КМ-1; для покрытия полов в общих коридорах, холлах, фойе – КМ - 2, что соответствует требованиям таблицы 28 Федерального закона № 123-ФЗ.

Под зданием расположено техническое подполье (характеристика условий противопожарной безопасности).
Отделка помещений подвала:  потолки в тепловом узле и частично в  подвале - известковая побелка, стены в тепловом узле - штукатурка, известковая побелка,   полы земляные, частично бетонные, в тепловом узле- бетонный.

3. Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности

3.1 Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность

Согласно ст.32 Федерального закона №123-ФЗ здание по функциональной пожарной опасности относится к классам Ф 1.1. Общая площадь составляет- 2389,5 кв. м

Согласно требованиям главы 9 и статьи 87 Федерального закона № 123-ФЗ степень огнестойкости здания установлена - II. Класс конструктивной пожарной опасности - СО

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота здания должны соответствовать   п.6.8.1. СП 2.13130.2009.

3.2 Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций

Классификация строительных конструкций по огнестойкости приведена в статье 35 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В таблице 1 приведены пределы огнестойкости строительных конструкций здания станции принятые в соответствие с требованиями статьи 58, таблицы 21 № 123-ФЗ, а именно:
Таблица 1

Пределы огнестойкости строительных конструкций

№ п/п

Наименование

конструкций

Принято проектом,

мин

Требуется

по

нормам,

мин

Вывод

1

2

4

5

6

1

Несущие элементы здания

R 90

R 90

Соотв.

2

Наружные не несущие стены

Е 15

Е 15

Соотв.

3

Перекрытия междуэтажные

RЕI 45

RЕI 45

Соотв.

Элементы покрытий:

4
Настилы, в том числе с утеплителем

RЕ 15

RЕ 15

Соотв.

5
Формы, балки. Прогоны

R 15

R 15

Соотв.

Лестничные клетки

6
-внутренние стены

RЕI 90

RЕI 90

Соотв.

7
-марши и площадки лестниц

R 60

R 60

Соотв.
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OEKNAPALIUA
MOXAPHOW BE30ONACHOCTHU

Hacrosimast ACKJIapanHs COCTABJ/IEHA B OTHOINCHHH

Mynnunna.rmr{oro Ka3€HHOT'0 AOIKOJILHOT'O oGpasonamx,Hom YUYpexaeHus JIETCKUR can
"T'apmonus" KOMGHHHPOBAHHOTO BHA IETCKHH ca Ne 182 KOMOMHHPOBAHHOTO BH/IA

DYHKIMOHAIBHOE Ha3HAYCHHE - 3]IAHNE OKA3aHUs 00pa3oBaTEeIbHbIX YCIYT

MyHHIUNIATBHOE KA3eHHOE JOIIKOIEHOE 00pa3oBaTeIbHOE YUPEIKICHUE IETCKAM can

"T'apMoHus" KOMOMHUPOBAHHOIO BUJIa AeTCkui ca No 182 kKoMOMHHPOBAHHOTO BUIA

OcHOBHO¥ roCyIapCTBEHHBIN PErHCTPAHOHHBIA HOMEP 3aNHCH 0
ToCyAapCTBEHHON perucTpalMy IpHIHYecKoro Juma: 1136623009863

HipenTHdHKANHOHHBINH HOMED HAJIOrOMIATEIbIIHKA: 6623098877

Mecto naxoxkaenns oobexTa 3ammuThi: Poccus, 622012, CeepaioBckas 061acTh

ropon Huxnawmii Tarwr, yor. Il{opca, gom Ne 20A
TouToBbIii H 37eKTPOHHBIH aapeca, TeaedoH, Gpake WPHIAIECKOro JHIA,
KOTOPOMY HPHHALJIEXKHAT 00beKT 3ammThl: 620012, CBep/utoBckas 061acTh.
ropox Hwxnwit Tarwr, yi. Cypukosa, jom Ne 1a

Ten/axc: (3435) 38-43-88 E-mail: dou-182@inbox.ru
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JEKJAPAIIMHA
IIOXXAPHOM BE3OMACHOCTH

MyHHIMIAIBHOIO K23eHHOTO JOIIKOJIBHOr0 00pa3oBaTeIbHOr0 yupexKAeHHs
HgercKkoro cajga « FapMonus» KOMGHHHPOBAHHOTO BHAA
nerckuii cax Nel82 koMOHHHPOBAHHOIO BHAA

PeruncrpanuoHHbiii HoMep: /f’ 474 -3 FO0-70- 02296
B coorsercruu ¢ I[Ipuxazom MUC P® or 01.01.2013r «MeTtoauyeckue

PEKOMEHJAIUHU 110 pa3pa60‘r1<e JIeKJIapanuu HO)KapHOfI 6630HaCHOCTI/I», BHECTHU
WU3MECHCHUA:

I'raBa Ne3 Omnenka co0TBeTCTBHS 00beKTa TPeOOBaHUAM MOXKAPHOH
Oe3omacHOCTH.

Tab6muma Nel myHKT 2 «Hapy KHbIE HECYIIHE CTEHBD» 3aMEHATH Ha
«HApyKHble HE HECYIIHEe CTeHbD».

T'nasa Ne3 Ouenxa coorBercTBHs 00beKTa TPeGOBAHHIM MOXKAPHOIH
6€30MacCHOCTH.

B n.3.1. 3amenuTs 1.6.8.1. CI12.13130.2009 Ha 1. 6.8.13.CIT12.13130.2009.

Tnaea Ne3 Ounenxa cooTBeTcTBHS 00beKTa TPeGOBAHHAM MOKAPHOH
0e30macHOCTH.

Wsmennts Hymeparmio 3.12 OpraHu3aliOHHO-TEXHUYECKUE MEPOTIPUSITHS
Ha 3.11 Opranu3allHOHHO-TeXHHYECKHE MEPONPUATHS.

Tnapa Ne3 Onenxa coorBeTcTBHsI 00beKTa TPEGOBAHUAM MOKAPHOMK
GezomacHOCTH.

B 1.3.5 nononnute: «B momkonsHOM yupexkaennn ycranosier [TAK «OKO»
TeXHUYECKUX CPEJICTE aBTOMATHYECKOH INepeliadd W3BEICHH O cpabaThiBaHHK
WA HEWCIIPABHOCTH CHCTEMBI TIPOTHBOIIOXAPHOM 3alllUThl B TEPPUTOPHAIBHOE
TIoJpas/ieieHue POTUBONO)apHOoH ciry:x6sr: LIITY r. Hixeuit Tarwmt, 9 otpsia.

B coctaB mnpuGopa BXOIT: paJHONEPE/ATINK; KOHTPOJBHAS IIaHENb;

HCTOYHMK GecrepeGoHHOro muTanus.

O6nexToBoe o6opynopanue kommiekca OKO pa6oTaer B KpyTiocyTOUHOM

PEXUME U IOIDKHO OBITH TIOCTOSHHO MOIKIIOYEHO K ceTr 220B.»

3aBenyomuii
MEKIOYVY n/c « Tapmonus» a/c Nel82 T.®.Cepreesa





